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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Pori Energia Oy:n Metallinkylän höyryase-
man lämmöntalteenottojärjestelmälle ennakkohuoltosuunnitelma. Opinnäytetyön teo-
riaosuudessa käsitellään kaukolämmitystä ja ennakkohuoltoa. Työssä oli kolme vai-
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teille. Ennakkohuoltosuunnitelmaan sisällytettiin lämpökamerakuvaukset varsinaista 
säännöllistä huoltoa tarvitsevien laitteiden vähäisyyden vuoksi. 
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The purpose of this thesis was to create a preventive maintenance plan for heat re-
covery system of Pori Energia Oy’s Metallinkylä steam station. In the theoretical part 
of the thesis district heating and preventive maintenance are generally covered. There 
were three steps in this thesis. The first one was documentation, the second step was 
creating machine cards and the third one was creating a preventive maintenance plan 
covering devices that have machine cards. Some thermal measurements were also 
included in the maintenance plan since the number of devices that require regular 
maintenance is relatively small. 
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1 JOHDANTO 
Pori Energia Oy toimittaa asiakkaalleen höyryä Kupariteollisuuspuistoon Metallinky-
län höyryaseman kautta. Höyry otetaan Aittaluodon voimalaitokselta turbiinin vä-
liotosta tai vaihtoehtoisesti tuorehöyrystä reduktioventtiilillä ja siirretään Metallinky-
lään noin 4,5 kilometriä pitkää tyhjiöeristettyä kaksoisvaippaputkea pitkin. Häiriöti-
lanteissa tai suurilla kuormatasoilla höyry voidaan tuottaa myös öljykäyttöisellä apu-
kattilalla Metallinkylän lämpökeskuksella. Asiakas käyttää omaan prosessiinsa 5,5- 
6,5 baarin kylläistä höyryä. Höyrystä voidaan tehdä kaukolämpöä ja 2017- 2018 
lämmityskaudelle valmistuneella lämmön talteenotolla myös asiakkaalta palaavasta 
lauhteesta. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Metallinkylän höyryaseman lämmöntalteenotto-
järjestelmälle ennakkohuoltosuunnitelma laitevalmistajien suosituksien mukaisesti. 
Ennakkohuoltosuunnitelmaan sisällytetään lisäksi myös lämpökuvaukset. Pori Ener-
gia Oy käyttää PowerMaint -kunnossapitojärjestelmää, johon laitteiden konekortit 
sekä ennakkohuollot kirjataan. PowerMaintin kautta tapahtuu huoltojen seuranta sekä 
vikaraporttien tekeminen. Konekortteja tarvitaan huoltosuunnitelmien tekemiseen ja 
vikaraportteihin kohteiksi laitteen vikaantuessa. Pori Energialla on muista laitoksista 
ja järjestelmistä jo olemassa konekortit ja ennakkohuoltosuunnitelmat PowerMaintis-
sa. Opinnäytetyössä luodaan Metallinkylän höyryaseman uusille laitteille konekortit 
ja ennakkohuoltosuunnitelmat. 
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2 PORI ENERGIA OY 
2.1 Konserni 
Pori Energia Oy on Porin kaupungin omistama yhtiö, jonka liiketoiminta-alueita ovat 
energian tuotanto, sähkön myynti, kaukolämmitys ja -jäähdytys, tuulivoimapalvelut, 
teollisuuden energiapalvelut sekä kunnossapito- ja urakointipalvelut. Pori Energia Oy 
muodostettiin vuonna 2006 yhdistämällä Porin Lämpövoima Oy ja Pori Energia-
liikelaitos. Konserniin kuuluu emoyhtiö Pori Energia Oy:n lisäksi Pori Energia Säh-
köverkot Oy. Pori Energia Sähköverkot Oy on keskittynyt sähköverkkoliiketoimin-
taan. Lisäksi Pori Energia konsernilla on osakkuusyhtiöinä Voimapato Oy, Kolsin 
Voima Oy sekä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut (STEP Oy). (Pori Energia 
toimintakertomus 2016) 
 
Pori Energia Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 131,3 miljoonaa euroa, joka oli 3,1 
miljoonaa euroa ja 2,3 % vähemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihdon lasku selittyy 
lähinnä sähkönmyynnin sekä palvelu- ja tarvikemyynnin laskulla. Liikevoitto vuonna 
2016 oli 11,3 miljoonaa euroa, joka oli 8,7 % ja 0,9 miljoonaa euroa suurempi kuin 
vuonna 2015. (Pori Energia toimintakertomus 2016) 
 
 
Kuva 1. Pori Energia Oy:n liikevaihdon jakautuminen vuonna 2016. (Pori Energia Oy:n yritysesittely 
2017) 
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2.2 Kaukolämpö 
Pori Energia Oy tuottaa kaukolämpöä pääasiassa lämmön ja sähkön yhteistuotantona 
voimalaitoksissa. Lisäksi lämpöä tuotetaan erillisissä lämpökeskuksissa tai teollisuu-
den jätelämmöstä. Kaukolämpötoiminta aloitettiin Porissa vuonna 1969 ja tällä het-
kellä (2017) kaukolämpöverkkoa on jo yli 220 kilometriä. Yli puolet porilaisista asuu 
kaukolämmitetyssä talossa ja yli 60 % Porin rakennuksista lämmitetään kaukoläm-
möllä. Pori Energialla on kaukolämpötoimintaa Porin kantakaupungin lisäksi Repo-
saaressa, Noormarkussa, Laviassa, Harjavallassa sekä Kristiinankaupungissa. (Pori 
Energia Oy:n www-sivut 2017.) 
2.3 Aittaluodon voimalaitos 
Aittaluodon voimalaitos sijaitsee Porissa Aittaluodon teollisuusalueella. Voimalai-
toksessa tuotetaan sähkön ja kaukolämmön lisäksi prosessihöyryä teollisuuden tar-
peisiin. Voimalaitoksella poltetaan pääasiassa kotimaista puuta ja turvetta. (Pori 
Energian yritysesittely 2017) 
2.4 Metallinkylän höyryasema 
Pori Energia toimittaa asiakkaalleen höyryä Metallinkylän höyryaseman kautta, joka 
sijaitsee Metallinkylän lämpökeskuksella. Höyrystä voidaan tehdä myös kaukoläm-
pöä erillisillä lämmönsiirtimillä. Lisäksi 2017-2018 -lämmityskaudeksi valmistuneel-
la lämmöntalteenottojärjestelmällä voidaan asiakkaalta palaavalla lauhteella lämmit-
tää kaukolämpövettä lämmönsiirtimen avulla.  
2.5 Höyryn toimitus 
Metallinkylään lähtevä höyry voidaan ottaa reduktioventtiilin avulla tuorehöyrystä, 
jolloin sen painetta ja lämpötilaa lasketaan ja erotettu osuus on pois sähköntuotan-
nosta. Sähkön hinnan ylittäessä sähköntuotannon kustannuksen höyry otetaan turbii-
nin väliotosta. Väliotot syöttävät höyryn 15 baarin jakotukkiin, josta se jaetaan Me-
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tallinkylään noin 4,5 kilometriä pitkää tyhjiöeristettyä kaksoisvaippaputkea pitkin. 
Metallinkylän höyryasemalla höyry kulkee 13/5,5-6,5 baarin höyry/höyry lämmön-
siirtimeen, josta lauhde palaa Aittaluotoon lisävedeksi. Asiakas käyttää omaan pro-
sessiinsa 5,5-6,5 baarin kylläistä höyryä. Asiakkaan lauhteella voidaan lämmittää 
kaukolämpövettä, mutta jos johtokyky ei ole johtokykymittausten rajoissa, menee 
lauhde lopulta viemäriin, eikä sitä käytetä lisävetenä. (Pori Energia; Setälä sähköpos-
ti 26.10.2017.) 
3 KAUKOLÄMMITYS 
3.1 Yleistä 
Kaukolämmitys on rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen tarvittavan lämmön 
tuottamista keskitetysti sekä julkista jakelua asiakkaiden kiinteistöille. Kaukolämmi-
tys on usein organisoitu toimimaan liiketoiminnan muodossa. Kaukolämmityksen 
tyypillisiä asiakkaita ovat asuintalot, teollisuus, liikerakennukset ja julkiset raken-
nukset. Lämmön siirtoaineena toimii vesi tai höyry. Kaukolämmityksen hyödyt ovat 
muun muassa sen energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä sen käyttövarmuus 
ja helppokäyttöisyys asiakkaalle. Kaukolämmityksen ongelmia taas ovat suuret kulu-
tusvaihtelut vuodenaikojen välillä, siirtohäviöt sekä sen huono soveltuvuus harvaan 
rakennetuille alueille. (Koskelainen, Saarela & Sipilä 2006, 25.) 
3.2 Kaukolämmitys Suomessa 
Suomen ensimmäinen kaukolämmitysjärjestelmä rakennettiin vuonna 1940 valmis-
tuneeseen Helsingin Olympiakylään. Kaukolämmittämisen idea lähti liikkeelle, kun 
huomattiin että teollisuuden sähköntuotannossa syntyi hukkaan menevää lauhdeläm-
pöä, jota pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi asuntojen lämmittämiseen. Helsin-
gin kaupungin sähkölaitos teki päätöksen aloittaa kaukolämpötoiminnan vuonna 
1953 ja vesikaukolämmitys alkoi vuonna 1957. Espoossa kaukolämmön tuotanto oli 
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aloitettu jo vuonna 1953. Kaukolämmityksen oli Suomessa alusta saakka tarkoitus 
tapahtua pääasiassa lämmön ja sähkön yhteistuotantona. (Koskelainen ym. 2006, 34.) 
 
Suomessa lähes 80 % kaukolämmöstä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantona. 
Kaukolämmitys ja erityisesti lämmön ja sähkön yhteistuotanto ovat keskeisessä roo-
lissa ympäristökuormituksen vähentämisessä, sillä kaukolämpöä tuotetaan entistä 
enemmän uusiutuvilla polttoaineilla, jolloin hiilidioksidipäästöt vähenevät. Lisäksi 
Suomi on savukaasujen puhdistuksessa maailman johtavia maita. (Koskelainen ym. 
2006, 27.) 
4 ENNAKKOHUOLTO 
4.1 Kunnossapidon tietojärjestelmät 
Kunnossapidon toiminnanohjausta ja suunnittelua hoitavat tietojärjestelmät ovat 
osoittautuneet tarpeellisiksi yritysten muiden tietojärjestelmien rinnalla. Suurissa yri-
tyksissä kunnossapidon tietojärjestelmät ovat merkittävässä asemassa myös liiketoi-
minnan kannalta. Tietojärjestelmän tarkoitus on helpottaa kunnossapitotoimien hal-
lintaa ja seurantaa sekä jaksottaa kunnossapitoa. Tietojärjestelmään voidaan tallentaa 
kohteita ja niiden ominaisuuksia, jolloin tietoa voidaan hakea järjestelmästä eri ha-
kuehdoilla. Kohteet voidaan liittää järjestelmän hierarkiassa suurempien kokonai-
suuksien alaisuuteen. Useimmille laitteille on määritelty huolto-ohje, joka voidaan 
liittää myös kunnossapitojärjestelmään ja laatia huoltosuunnitelma ohjeiden mukai-
sesti laitekohtaisesti suuremmalle kokonaisuudelle. (Koskelainen ym. 2006, 379.) 
4.2 Voiteluhuolto 
Voiteluhuolto on tärkein huolto dynaamisille laitteille. Laitoksen käyttövarmuus 
riippuu eniten juuri dynaamisista laitteista, kuten pumpuista ja niiden moottoreista. 
Laitetoimittaja antaa suositukset voitelukohteista, voiteluaineista sekä voitelujaksois-
ta. Voiteluaineiden tulee täyttää kohteen vaatimukset, jotta laitteen takuu ja toimi-
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vuus säilyy. Voiteluaineiden valikoiman pitää säilyä riittävän yksinkertaisena, jotta ei 
synny ylimääräisiä varastointikuluja liian monen voiteluainelaadun vuoksi. Lisäksi 
erilaisten voiteluaineiden vähäinen määrä helpottaa voiteluhuollon tekijää ja nopeut-
taa työtä, kun samaa voiteluainetta kyetään käyttämään useampaan laitteeseen. (Kos-
kelainen ym. 2006, 351.) 
4.3 Lämpötilamittaus 
Useissa laitteissa vikaantuminen näkyy lämpötilan muuttumisena, jolloin syynä saat-
taa olla kitkasta syntyvä lämpö, jäähdytyksen heikentyminen, sähköisten komponent-
tien oikosulku, löysä liitos sähköisessä komponentissa, eristeiden kuluminen sähkö-
johdoissa esimerkiksi läpiviennin kohdalla tai putken taikka sen eristeen vuoto. 
Lämpömittausmenetelmän määrää kohteen laajuus sekä tavoitettavuus. Erilaisia 
lämpömittausmenetelmiä ovat pintalämpömittaus pienelle rajatulle alueelle, infra-
punalämpömittaus rajattujen alueiden vertailumittaukseen sekä lämpökamerakuvaus 
hyvinkin laajoihin kohteisiin. (Koskelainen ym. 2006, 355.) 
 
4.3.1 Lämpötilamittaus lämpökameralla 
Lämpökamerakuvaus perustuu pintojen lähettämään eli emittoimaan lämpösäteilyyn.  
Lämpökamera mittaa pinnan kokonaissäteilyä, johon sisältyy myös heijastunutta sä-
teilyä sekä joissakin tapauksissa pinnan läpi tullutta säteilyä. Säteilyn voimakkuus 
riippuu pintalämpötilasta ja pinnan emissiokertoimesta. Emissiokerroin kuvaa pinnan 
emissiivisyyttä eli kykyä säteillä infrapunaenergiaa suhteessa täydelliseen säteilijään, 
jonka emissiokerroin on 1. Emissiokerroin voi olla 0-1. Emissiokertoimen ollessa 0-
0,5 on pinta kiiltävä ja heijastava, jolloin suurin osa lämpösäteilystä voi olla ulko-
puolisten lämmönlähteiden heijastuksia. Emissiokertoimen ollessa lähellä 1:tä on 
heijastuksen osuus pieni ja suurin osa lämpösäteilystä on kappaleen itse lähettämää. 
Emissiivisyyteen vaikuttaa säteilyn aallonpituus, pinnan lämpötila, materiaali sekä 
kuvauskulma. Taulukossa 1 on esitetty yleisimpien materiaalien emissiokertoimet. 
(Paloniitty & Kauppinen 2006, 16-17.) 
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Taulukko 1. Joidenkin materiaalien emissiokertoimia  (Paloniitty & Kauppinen 2006, 
104-115.) 
 
 
 
4.3.2 Lämpökameran tarkkuus 
Kaikki lämpökamerat tarvitsevat riittävän lämpenemisajan, joka on useimmissa ka-
meroissa 3-5 minuuttia ja erityistä tarkkuutta vaativia mittauksia tehdessä kannattaa 
kameran antaa lämmetä 10 minuuttia. Lämpökuvauksia tehdessä on hyvin tärkeää 
huolehtia, että kameran tarkennus onnistuu, sillä oikea tarkennus takaa infra-
punaenergian kohdistumisen kuvakennon kuvapisteille oikein. Tarkennuksen epäon-
nistuessa kuva voi olla sumea sekä sen radiometriset tiedot voivat olla vääristyneet. 
Epätarkat kuvat ovat usein käyttökelvottomia tai ainakin käyttöarvoltaan vähäisiä. 
(Fluke 2013.) 
 
Lämpökuvaajan tehtävä on tarkistaa säännöllisesti kameran toimivuus suorittamalla 
vertailumittaus kosketuspintalämpötila-anturilla tai pinnasta, jonka lämpötila voidaan 
määrittää asteen tarkkuudella ja emissiivisyyskerroin 0,05:n tarkkuudella. Lisäksi 
lämpökamera pitää kalibroida enintään kahden vuoden välein mittatarkkuuden var-
mistamiseksi. (Paloniitty & Kauppinen 2006, 49.) 
 
Mittaustuloksiin vaikuttavat olosuhteet, joissa mittaukset suoritetaan sekä mittaus-
asetukset. Mittausasetuksista eniten vaikuttavat kuvattavan pinnan emissiokerroin 
sekä taustan lämpötila. Lisäksi kuvausetäisyys ja ilman suhteellinen kosteus vaikut-
Alumiini (kiillotettu) 0,05 
Alumiini (voimakkaasti hapettunut) 0,2-0,3 
Ihmisen iho 0,98 
Kupari (hapettunut) 0,6-0,7 
Kupari (kiillotettu) 0,02 
Maali 0,9 
Rauta ja teräs (hapettunut) 0,74 
Rauta ja teräs (Kiillotettu) 0,07 
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tavat tuloksiin. Kuvauskulman vaikutusta mittaustarkkuuteen on kuvattu taulukossa 
2. Taulukosta voidaan huomata, että kun kuvauskulma on alle 45° pinnan koh-
tisuorasta, on mittaustarkkuus 1 °C luokkaa. Kuvauskulman ollessa kuvattavan pin-
nan kohtisuorasta yli 45° alkaa mittatarkkuus kärsiä taustan heijastuksien vuoksi. 
 
Taulukko 2. Kuvauskulman vaikutus pintalämpötilan tarkkuuteen (Paloniitty & 
Kauppinen 2006, 21) 
 
 
 
Taulukossa 3 on kuvattu 1 %:n emissiivisyysvirheen aiheuttamaa mittausvirhettä eri 
lämpötiloissa säteilyn eri aallonpituuksilla. Taulukosta huomataan mittausvirheen 
kasvavan mitattavan kohteen lämpötilan kasvaessa sekä säteilyn aallonpituuden kas-
vaessa. 
 
Taulukko 3. 1 %:n emissiivisyysvirheestä johtuva lämpötilavirhe (Weckström 2005. 
53) 
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5 TIETOJEN TALLENTAMINEN 
5.1 Dokumentointi 
Työ aloitettiin keräämällä laitetoimittajilta ja alihankkijoilta sähköpostilla saadut do-
kumentit kansioihin, jolloin kansiorakenteeksi muodostui kuvan 2 mukainen kan-
siorakenne. 
 
 
Kuva 2. Dokumenttikansion rakenne. 
 
Dokumentit tallennettiin M-files dokumenttivarastoon projektia varten tehtyyn pro-
jektikansioon. Laitetoimittajilta saaduissa dokumenteissa oli mukana laitevalmistaji-
en laatimat dokumentit, joita käytettiin laitteiden konekorttien tekoon sekä ennakko-
huoltosuunnitelman laatimiseen PowerMaint -ennakkohuoltojärjestelmään.  
5.2 Konekortit 
Konekorttipohjat ovat eri laitetyypeille erilaisia ja niihin sisällytettävien tietojen 
määrät vaihtelevat. Korteissa on kuitenkin vakiotietoja, jotka tulee määrittää kaiken-
tyyppisille laitteille. Kaikissa konekorteissa esitetään kohteen laitetunnus, joka on 
laitteen positio, kohdetyyppi, kohteen nimi, hierarkia, kohteen ryhmä sekä ylempi 
kohde hierarkiassa kuvan 3 mukaisesti. Metallinkylän höyryaseman laitehierarkia 
aikaisempien laitteiden osalta oli hieman vaillinainen, joten joihinkin laitteisiin jou-
duttiin laittamaan kohtaan ¨Ylempi kohde hierarkiassa¨ 4N, mikä on määritelty Me-
tallinkylän höyryasemaksi PowerMaintissa. Venttiilien kohdalla samaa ongelmaa ei 
samassa laajuudessa ollut, vaan venttiilien kohdalle voitiin kirjata putken positio 
ylemmäksi kohteeksi hierarkiassa. 
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Konekorttien ja laitehierarkian avulla saadaan parempi kuva laitteistosta, kun ei olla 
paikan päällä, ja näin ollen toimistossa on helpompi hahmottaa, mistä laitteesta on 
kyse, kun laitteet ovat merkitty positiotunnuksella. Konekortin tiedoissa pyritään 
osoittamaan tarpeelliset tiedot esimerkiksi uuden laitteen tilaamista varten vanhan 
rikkoutuessa. Kun laite rikkoutuu tai sen kunto heikkenee, voi ilmenneen vian huo-
mannut ilmoittaa laitteen position ja vian kunnossapitoon, jolloin laitteen tiedot voi-
daan tarkistaa PowerMaintista kohteen position avulla ja näin ollen tehdä vikarapor-
tin työmääräin laitteen korjausta varten. Liitteessä 1 on luettelo PowerMaintiin talle-
tetuista putkien konekorteista ja liitteessä 2 on luettelo laitteiden konekorteista. 
5.2.1 Venttiilien konekortit 
Venttiilit voidaan siirtää PowerMaintiin sieltä tulostettavaa Microsoft Excel -pohjaa 
käyttäen. Excel-pohjan käyttö helpottaa huomattavasti työtä, varsinkin kun kohteita 
on paljon. Venttiilitietojen siirto PowerMaintiin ei tuntemattomasta syystä onnistunut 
Excelistä, mutta venttiilien kohtuullisen määrän vuoksi asiasta ei oltu yhteydessä 
tekniseen tukeen, vaan venttiilien tiedot syötettiin käsin yksitellen. Kuvassa 3 on esi-
tetty esimerkkiventtiilin konekortin kohdesivu PowerMaint -järjestelmässä. Kohdesi-
vulla esitetään myös valmistaja sekä toimittaja, joita ei tässä yhteydessä mainita. 
¨Malli/tyyppi¨ merkintä sekä sarjanumero löytyvät kohdesivulta. Kohde-korttiin voi-
daan liittää myös dokumentti tai linkki dokumenttiin sekä hankintaan liittyvät tiedot 
kuten hankinta-aika. Käyttömäärä kirjataan, jos laitteella on käyntimittari. 
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Kuva 3. Höyryn automaattisäätöventtiilin konekortin kohdesivu PowerMaintissa. 
 
Kuvassa 4 on esitetty venttiilin tekniset tiedot PowerMaintissa. Venttiilin tyypiksi on 
ilmoitettu automaattiventtiili ja venttiilin kerrotaan olevan paineilmatoiminen. Vent-
tiili on laipallinen ja hankintavuosi on 2017. Lisäksi venttiilin DN-koko on ilmoitettu 
sekä PN-luokka, koska venttiili on laipallinen. 
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Kuva 4. Höyryn automaattisäätöventtiilin konekortin venttiilin tekniset tiedot PowerMaintissa. 
 
Venttiilien positiotunnuksen kolmanneksi viimeinen numero kertoo venttiilin tyypin 
ja kaksi viimeistä ovat järjestysnumeroita. Taulukossa 4 on venttiilien numerokoodi-
en selitykset. 
 
Taulukko 4. Venttiilien numerokoodit 
 
001…099 Säätöventtiili / Reduktioventtiili 
101…199 Moottorisulkuventtiili 
201…299 Käsikäyttöinen sulkuventtiili 
301…399 Takaiskuventtiili 
401…499 Varoventtiili 
501…599 Muut. Lauhteenpoistimet ym. 
601…699 Mittausyhteen sulkuventtiili 
701…799 Ilmanpoistoventtiili 
801…899 Tyhjennysventtiili 
901…999 Magneettiventtiili 
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5.2.2  Pumppujen konekortit 
Kuvassa 5 on esitetty esimerkki kaukolämpöpumpun konekortin kohdesivusta. Koh-
desivulla ilmoitetaan vakiotietojen lisäksi kohteen alatyyppi eli pumppu sekä pum-
pun malli. 
 
 
Kuva 5. Kaukolämpöpumpun 4UN02D001 konekortin kohdesivu PowerMaintissa. 
 
Pumpun konekortissa on teknisille tiedoille sivut 1 ja 2, joihin tiedot on kerätty laite-
toimittajan toimittamista dokumenteista kuvan 6 mukaisesti. Aivan kaikkia tietoja ei 
kuitenkaan konekortteihin lisätty, vaan pyrittiin lisäämään vain tärkeimmät katsoen 
vanhoista vastaavista korteista mallia. Pumpun tietoihin ensimmäiselle sivulle kirjat-
tiin käyttöpaikka, valmistaja, tilausvuosi, tilavuusvirta, nostokorkeus, kierrosluku, 
tehontarve sekä pumpattava aine. Sivulla kaksi on juoksupyörän halkaisijan lisäksi 
ilmoitettu laakerityyppi sekä akselitiiviste. 
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Kuva 6. Pumpun 4UN02D001 konekortin sivut 1 ja 2 PowerMaintissa. 
 
5.2.3 Lämmönsiirtimien konekortit 
Kuvan 7 esimerkissä lämmönsiirtimen konekortissa esitetään samat vakiotiedot kuin 
muissakin laitteissa, ja alatyyppi kertoo laitteen olevan lämmönsiirrin. Kohteen ni-
mellä pyritään kuvaamaan myös käyttötarkoitusta. 
 
 
Kuva 7. Lämmönsiirtimen 4RQ15B001 konekortin kohdesivu PowerMaintissa. 
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Kuvan 8 mukaisesti konekortin sivulla 1 ilmoitetaan laitteen tyyppimerkintä, vesiti-
lavuus lämmönsiirtimen kylmällä ja kuumalla puolella, suunnittelupaine, lämpötilat 
lämmönsiirtimen kylmällä ja kuumalla puolella sekä suurin lämpökuormitus kilowat-
teina. Konekortin sivulla kaksi ilmoitetaan laitteen päämitat, laitteen paino sekä val-
mistusvuosi. 
 
 
Kuva 8. Lämmönsiirtimen 4RQ15B001 konekortin sivut 1 ja 2. 
5.2.4 Putkien konekortit 
Putkien konekorteille piti etsiä ylempi kohde hierarkiassa PI-kaaviosta, jotta uudet 
putket ja niihin liittyvät laitteet saatiin näkymään laitehierarkiassa oikein. Kohdesi-
vulla on kuvan 9 esimerkin mukaisesti vakiotietoihin määritetty alatyypiksi putkisto 
ja ylemmäksi kohteeksi hierarkiassa putki 4RG05, josta putki 4RG19 alkaa. 
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Kuva 9. Putken 4RG19 konekortin kohdesivu PowerMaintissa. 
 
Putkiston konekortin sivulla 1 ilmoitetaan kuvan 10 mukaisesti DN-koko ja putkima-
teriaali sekä lisätiedoissa asennusta ja suunnittelua koskevat tiedot, joita tässä työssä 
ei esitetä. 
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Kuva 10. Putken 4RG19 konekortin sivu 1 PowerMaintissa. 
5.2.5 Mittalaitteiden konekortit 
Mittalaitteiden kohdalla keskusteltiin automaatiokunnossapidon työntekijän kanssa 
konekortissa esitettävistä tiedoista ja päädyttiin esittämään niissä kohdesivulla vakio-
tietojen lisäksi laitteen malli sekä sivulla 1 käyttöalue, jolla mittaus toimii. Mittalait-
teiden ennakkohuollot eli kalibroinnit kirjataan eri järjestelmään henkilökunnan toi-
mesta, joten mittalaitteiden osalta PowerMaintin konekortit sisältävät hyvin vähän 
tietoa. Kuvassa 11 on esimerkkinä höyryn lämpötilamittauksen konekortin kohdesi-
vu, johon on laitteen malliksi määritetty PT-100. 
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Kuva 11. Lämpötilamittauksen konekortin kohdesivu PowerMaintissa. 
 
Kuvassa 12 on höyryn lämpötilamittauksen konekortin sivu 1. Sivulla 1 ilmoitetaan 
alue, jolla mittaus toimii sekä yksiköt. Esimerkissä olevan lämpötilamittauksen mit-
tausalue on 0-200 °C. Mittauslaite voi olla myös painemittari tai virtausmittari. Pai-
nemittauksessa yksiköt ovat baareina ja virtausmittauksissa kilogrammaa sekunnissa. 
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Kuva 12. Mittalaitteen konekortin sivu 1 PowerMaintissa. 
 
Mittalaitteen positiotunnuksessa viimeinen kirjain eli neljänneksi viimeinen merkki 
kertoo mittalaitteen tyypin: F-kirjain tarkoittaa virtausmittaria, T-kirjain lämpötila-
mittausta, P paineen mittausta ja A johtokykymittausta. 
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6 ENNAKKOHUOLLOT 
Ennakkohuolloista tehtiin jokaiselle laitteelle PowerMaintiin oma ennakkohuoltotyö, 
mutta kojeistojen lämpökuvauksiin kohteet lisättiin työvaiheiksi. Näin ollen tärkeää 
oli määrittää saman huollon tarvitseville laitteille sama aloitusvuosi ja -viikko sekä 
jakso viikkoina, jotta huollot tulevat esille samaan aikaan ja ne voidaan tulostaa sa-
malle ennakkohuoltolistalle. Ennakkohuoltotyötä suunniteltaessa ja PowerMaintiin 
kirjatessa on tärkeää ottaa huomioon osasto, jolle ennakkohuoltotyö annetaan sekä 
huollon ajoitus. Lisäksi laitteen käyntitila huollon aikana pitää ilmoittaa, koska kaik-
kia laitteita ei voi huoltaa niiden käynnissä ollessa ja toiset ennakkohuoltotyöt pitää 
tehdä laitteen käydessä, kuten esimerkiksi lämpökuvaukset. Ennakkohuoltoa suunni-
tellessa pitää myös osata arvioida työn kesto ja käytettävät työtunnit, jotta ennakko-
huoltoon osataan varautua oikealla työntekijämäärällä. Ennakkohuoltotyöhön kirja-
taan myös materiaalit ja niiden määrät, joita työ vaatii. Materiaaleja ovat esimerkiksi 
varaosat ja voiteluaineet. 
6.1 Voiteluhuollot 
Kuvassa 13 on esimerkkikuvaus pumpuille tehtävästä öljynvaihtohuollosta. Ennak-
kohuoltotyössä kerrotaan toimenpide sekä toimenpidetyyppi. Toimenpidetunnus tu-
lee automaattisesti aina numerojärjestyksessä. Kohteen tiedot tulevat konekortin tie-
doista, kun kohteen positio on määritetty. Huoltoon määritetään osasto sen mukaan, 
mille osastolle huolto kuuluu, tässä tapauksessa pumpun öljynvaihtohuolto kuuluu 
mekaaniselle kunnossapidolle.  Henkilöä ennakkohuollon tekijäksi ei määritetä, kos-
ka voiteluhuollon tekijät vaihtelevat. Huoltojen aloitusvuodeksi määritettiin 2017, 
jotta ensimmäinen huolto tulisi vuonna 2018. Ennakkohuollon ajankohdaksi määri-
tettiin viikko 33, jotta Aittaluodon voimalaitoksen revisio ei osuisi samaan aikaan. 
Käyntitilaksi määritettiin ¨EI KÄY¨, koska öljynvaihtoa tehdessä pumppu ei saa olla 
käynnissä. Ohjeet-kohdassa ilmoitetaan kyseessä olevan öljynvaihto sekä arvioidun 
työnkeston olevan 0,5 tuntia sekä työlajin olevan ennakkohuolto. Lisäksi materiaa-
liksi on määritetty Mobilith 46 öljy, jotta huollon suorittaja osaa ottaa oikeaa öljyä 
mukaan. Huollettavia pumppuja oli kaksi ja niihin tehdään sama huolto samana ajan-
kohtana. 
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Kuva 13. Pumpun 4UN02D001 ennakkohuoltotyö PowerMaintissa. 
 
 
Taulukossa 5 on esitetty pumpun öljynvaihtovälit käyttölämpötilojen mukaan. Pum-
put ovat kaukolämpöverkon paluu puolella, joten käyttölämpötila on alle 70 °C. Tau-
lukon perusteella määritettiin öljynvaihtoväliksi 52 viikkoa eli yksi vuosi, koska 
valmistajan ohjeessa oli myös maininta, että öljynvaihdon pitää tapahtua vähintään 
vuosittain. Tarkkaa käyntiaikaa ei tiedetä, koska pumpuissa ei ole käyntiaikamittarei-
ta, mutta oletus on että pumput käyvät koko vuoden. 
 
Taulukko 5. Pumpun öljynvaihtovälit käyttölämpötilan mukaan. (KSB Aktiengesell-
schaft 2014, 45.) 
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6.2 Lämpökuvaukset 
Opinnäytetyön aikana käytiin höyryasemalla suorittamassa ensimmäiset lämpökuva-
ukset, joiden perusteella päätettiin mitkä laitteet otetaan mukaan säännöllisiin läm-
pökuvauksiin. Mekaanisen kunnossapidon vastuulle määritettiin lämmönsiirtimien 
lämpökuvaukset ja automaatiokunnossapidon vastuulle kojeistojen lämpökuvaukset. 
Lämpökuvaukset eivät tuota lisätoimenpiteitä, ellei kuvauksissa paljastu vikoja lait-
teissa. Vikoja havaittaessa niistä tehdään vikailmoitus PowerMaintiin sekä vikara-
portti Fluken Smartview -lämpökamerakuvien analysointiohjelmaa käyttäen. Näin 
ollen kohde voidaan laittaa PowerMaintiin seurantaan tai sille voidaan tehdä korjaus-
ta koskeva työmääräin. 
 
Kuvaukset suoritettiin Fluken Ti400-mallisella lämpökameralla. Kamerasta löytyvät 
muun muassa automaattitarkennus, laserkohdistin ja etäisyyden mittaus, automaatti-
sesti säätyvä lämpötilan mittausalue 1200˚C:seen asti, 3,5 tuuman LCD-
kosketusnäyttö sekä WiFi-yhteys kuvien langatonta siirtoa varten. Ti400 -
lämpökameran mittaustarkkuus on ±2 ˚C tai 2 % mittaustuloksesta suuremman arvon 
mukaan. ( Fluke 2013.)  
 
Kuvauksissa lämpökameraan oli asetettu emissiokertoimeksi 0,95 ja taustalämpöti-
laksi 22 °C. Molempia arvoja on helpompi muuttaa kuvien analysointiohjelmassa, 
varsinkin emissiokerrointa, kun kuvataan useampia kohteita samalla kuvauskerralla. 
Emissiokerrointa muutettiin kuvien analysoinnin aikana kuvattavan kohteen materi-
aalin mukaan, mutta taustalämpötilaa ei muutettu kuvien analysoinnin aikana. Emis-
siokertoimet etsittiin taulukosta ja suurimmalle osalle kuvattavista laitteista voitiin 
käyttää maalille määritettyä kerrointa 0,9. Fluken Smartview -lämpökamerakuvien 
analysointiohjelmasta löytyy emissiokertoimet yleisimmille materiaaleille suoraan 
valikosta. Kuvattujen kohteiden lämpötilojen ollessa noin 60 °C huomattiin emis-
siokeroimen muuttamisen 0,90:stä 0,95:een vaikuttavan mittaustulokseen noin yhden 
°C:een verran. Vertailu suoritettiin lämmönsiirtimestä 4RQ13B001 otetussa lämpö-
kamerakuvassa, sillä lämmönsiirrin oli ainoa laite, jonka kuvassa ei taustalla ollut 
lämpösäteilijöitä, jotka aiheuttaisivat mittausvirhettä. Kuvattujen kohteiden vaatima 
mittaustarkkuus ei kuitenkaan ole niin suuri, että 0,05:en ero emissiokertoimessa 
vaikuttaisi vikojen havaitsemiseen. Emissiokertoimen virheellisen määrityksen mer-
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kitys näkyy suuremmin silloin kun lämpötilat ovat korkeita tai silloin kun halutaan 
mitata lämpötila tarkasti ja lämpökamera on ainoa, jolla mittaus voidaan suorittaa 
turvallisesti. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi laitteiden liikkuvat osat tai jännit-
teessä olevat sähkölaitteet. 
 
Lämpökuvauksia suoritettaessa on tärkeää löytää riittävän hyvä kuvauskulma oikeal-
ta etäisyydeltä mittaustarkkuuden takaamiseksi. Höyryasemalla on paljon kuumia 
putken osia, joiden lämpö saattaa heijastua hyvinkin vahvana kiiltäviä pintoja kuva-
tessa, joten on tärkeää etsiä sopiva kuvauskulma ja tarkistaa, onko esimerkiksi ku-
vaajan takana kohteita, jotka saattavat heijastua kuvattavasta kohteesta ja näin vai-
kuttaa kuvaustuloksiin. Kuvauspaikkana höyryasema on hieman haasteellinen ahtai-
den välien vuoksi, ja tiettyjä kohteita kuvatessa voi olla jopa mahdotonta löytää sopi-
vaa kuvauspaikkaa oikealta etäisyydeltä suoraan kohteen edestä niin, että muiden 
kohteiden heijastukset eivät näkyisi kuvassa. Sähköisten kohteiden kuvauksissa jopa 
kuvaajan lämpösäteily voi heijastua kohteesta varsinkin, kun kohteen lämpötila on 
usein hyvin lähellä ympäristön lämpötilaa. 
6.2.1 Lämmönsiirtimet 
Lämmönsiirtimien toimintaa seurataan painehäviöiden ja lämpöhäviöiden seurannal-
la. Lämmönsiirtimen molemmilla puolilla on paineanturit ja lämpötila-anturit.  Pai-
nehäviöitä ja lämpöhäviöitä seurataan lämmönsiirtimeen kertyvän lian vuoksi, joka 
saattaa aiheuttaa lämmönsiirtimen osittaisen tukkeutumisen. Lämmönsiirtimille laa-
dittiin kuvan 14 mukaiset ennakkohuoltotyöt. Ennakkohuoltotyöhön on määritetty 
osastoksi mekaaninen kunnossapito, jolle huolto kuuluu. Huollon ajankohdaksi mää-
ritettiin viikko numero neljä, jotta olisi todennäköistä, että siirrin on käytössä. Kuva-
usväliksi määritettiin kolme vuotta, koska tärkein seuranta tapahtuu kiinteästi asen-
nettujen paine- ja lämpötila-antureiden avulla. Käyntitilan tulee olla ¨KÄY¨, jotta 
lämpökuvaukset onnistuvat.  
 
Ennakkohuoltotyössä lämmönsiirtimen yhteet kuvataan lämpökameralla niin, että 
kaikki 4 yhdettä näkyvät samassa kuvassa. Lämmönsiirtopintojen likaantuminen nä-
kyy lämmönsiirtimen tehon laskuna, jolloin sisään menevä lämmin vesi ei luovuta 
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lämpöä lämmitettävään veteen. Lämpökamerakuvien ja putken sisältä mittaavien 
kiinteästi asennettujen lämpötila-anturien lämpötiloja ei voida suoraan verrata toi-
siinsa, sillä putken sisältä mitattu lämpötila on putkessa virtaavan nesteen lämpötila 
ja lämpökamerakuvan lämpötila on putken lähettämää lämpösäteilyä, joten lämpöti-
lat poikkeavat varmasti toisistaan eri mittausmenetelmissä. Lämpötilamittauksissa 
vika huomataan tarkkailemalla lämpötilaeroja kuuma sisään ja kuuma ulos -yhteiden 
tai kylmä sisään ja kylmä ulos -yhteiden välillä. Lämmönsiirtimen kuumalla puolella 
virtaa lauhde, jolla lämmitetään kylmällä puolella virtaavaa kaukolämpövettä. Jos 
lauhde ei jäähdy riittävästi lämmönsiirtimessä on kuuma sisään ja kuuma ulos -
yhteiden lämpötilaero pieni. Lämpötilaeron ollessa vähäinen on syytä epäillä, että 
lämmön siirtopinnoille on kertynyt likaa, mikä heikentää lämmön siirtymistä. Läm-
mönsiirtotehon oleellisesti laskettua on lämmönsiirtimen pesua syytä alkaa suunnitel-
la, jotta suurilta energia häviöiltä vältytään. Lisäksi lämpökameralla otetusta kuvasta 
voidaan huomata eristeiden vauriot. Kuvattavia lämmönsiirtimiä oli kolme. 
 
 
Kuva 14. Lämmönsiirtimen 4RQ13B001 ennakkohuolto työ PowerMaintissa. 
 
Kuvassa 15 on Fluke Smartview 4.3 -ohjelmalla analysoitu lämpökamerakuva läm-
mönsiirtimestä, johon on lisätty pisteet yhteiden laippoihin, jotta niiden lämpötilat on 
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saatu näkyviin. Kuvassa vasemmalla ylhäällä oleva piste on kylmä sisään, vasem-
malla alhaalla on kuuma ulos, oikealla ylhäällä on kuuma sisään ja oikealla alhaalla 
kylmä ulos. Kuvassa ei kuuma ulos -yhteestä näy kuin aivan pieni osa laippaa, eli 
oikean kuvauskulman valinta on hyvin tärkeää onnistuneen kuvan saamiseksi. 
 
 
Kuva 15. lämpökamerakuva lämmönsiirtimestä 4RQ13B001 Fluke Smartview 4.3 ohjelmasta. 
6.2.2 Kojeistot 
Sähkökeskusten lämpökuvauksia varten tehtiin ennakkohuolto, johon kohteeksi mää-
ritettiin 4N eli Metallinkylän höyryasema. Keskukset laitettiin ennakkohuoltotyöhön 
työvaiheiksi. Sen vuoksi toimenpidetyypiksi piti määrittää kiinteä reitti kuvan 16 
mukaisesti. Kojeistojen lämpökamerakuvaukset kuuluvat automaatiokunnossapidon 
osastolle ja kuvausväleiksi on määritetty yleensä yksi tai kaksi vuotta laitteiden kriit-
tisyyden perusteella. Höyryaseman kojeistojen kuvausväliksi määritettiin 104 viik-
koa eli kaksi vuotta, koska ne ovat kokonaistuotannossa hyvin pienessä roolissa, 
mutta kuitenkin kuvaukset pitää suorittaa, koska niistä myös riippuu esimerkiksi 
pumppujen ja muiden laitteiden toiminta. Aloitusvuodeksi määritettiin 2018, koska 
opinnäytetyön aikana käytiin ensimmäiset kuvaukset tekemässä. Viikoksi määritet-
tiin viikko 12, jolloin oletettavasti lämmön tarvetta on, ja näin ollen järjestelmä on 
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käytössä. Käyntitilaksi määritettiin ¨JÄNNITTEESSÄ¨, koska muutoin sähkölaittei-
den lämpökamerakuvauksista ei ole hyötyä. Prioriteetiksi asetettiin neljä eli työajalla 
tapahtuva huolto. 
 
 
Kuva 16. Metallinkylän sähkökeskusten lämpökuvaukset PowerMaintissa. 
 
Kuvassa 17 on lämpökuvausten vaiheet, johon 400 voltin alakeskukset on määritetty 
työvaiheiksi. Työvaiheille ei määritetty erikseen kestoa joka kohteelle, koska 
4DA1901 ja 4DA1902 kohteet ovat suurempia kokonaisuuksia ja KA4001, KA4002 
ja KA4003 taas ovat niin pieniä, että kuvaukseen ei kulu edes minuuttia hyvän kuva-
kulman löydyttyä. Kojeistojen kuvauksia vaikeuttaa kiiltävä takaseinä, joka heijastaa 
lämpöä jo esimerkiksi kuvaajasta. Kojeistoja oli 5, eli kuvausvaiheita tuli viisi. 
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Kuva 14. Lämpökuvausten vaiheet PowerMaintissa. 
7 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Metallinkylän höyryaseman lämmöntalteenotto-
järjestelmälle ennakkohuoltosuunnitelma sekä luoda konekortit laitteista yrityksen 
kunnossapitojärjestelmään. Opinnäytetyö aloitettiin keräämällä laitetoimittajien toi-
mittamat dokumentit dokumenttikansioihin. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin läpi kaukolämmitystä ja ennakkohuoltoa. 
Teoriaosuus pohjautuu ammattikirjallisuudesta löytyviin tietoihin. 
 
Työn aikana kaikille laitteille luotiin konekortit huomioiden vanhatkin laitteet, joiden 
tiedot puuttuivat järjestelmästä. Suurin työ oli selata dokumentit, joista tiedot haettiin 
konekorteille sekä luoda konekortit, koska ne jouduttiin luomaan yksitellen. Lopuksi 
luotiin ennakkohuoltosuunnitelmat laitteille laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti 
sekä Pori Energia Oy:n kunnossapidon työntekijöiden haluamalla tavalla Power-
Maint -kunnossapitojärjestelmään. Työn aikana suoritettiin myös ensimmäiset läm-
pökamerakuvaukset höyryasemalle. 
 
Tulevaisuudessa kunnossapidon työntekijät voivat päivittää konekortteihin tarpeelli-
siksi kokemiaan tietoja sekä lisätä kohteita tai huomautuksia ennakkohuoltosuunni-
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telmaan. Tarpeen vaatiessa myös huoltojen ajoituksia voidaan muuttaa, jos koke-
muksen perusteella löydetään parempi ajankohta huollolle. 
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 LIITE 1 
LUETTELO PUTKIEN KONEKORTEISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimi Tunnus Tyyppi
HÖYRY AITTALUODON LINJASTA KL- VAIHTIMELLE 4RG19 PUT
KL- VAIHTIMEN LINJA AUTOMAATTIVENTTIILIN OHITUS 4RG20 PUT
ÖLJYHÖYRYVAIHTIMELTA KL-VAIHTIMEN LINJAAN 4RG21 PUT
LAUHDEJÄÄHDYTTIMELTÄ 4RQ11B002 JÄÄHDYTTIMELLE 4RQ13B001 4RM10 PUT
LAUHDEJÄÄHDYTTIMELTÄ 4RQ13B001 AITTALUODON LINJAAN 4RM11 PUT
LAUHDE KL- VAIHTIMELTA JÄÄHDYTTIMELLE 4RQ15B001 4RM12 PUT
LAUHDE  JÄÄHDYTTIMELTÄ 4RQ15B001 AITTALUODON LINJAAN 4RM13 PUT
LAUHDE JÄÄHDYTTIMILTÄ AITTALUOTOON 4RM14 PUT
LAUHDE JÄÄHDYTTIMELTÄ 4RQ11B002 SYVESÄILIÖÖN LINJAAN 4UA02 4RM15 PUT
LAUHDELINJA ENNEN JÄÄHDYTINTÄ 4RQ13B001 JUP-SÄILIÖN VIEMÄRII 4RT57 PUT
KL-LINJA ENNEN JÄÄHDYTINTÄ 4RQ13B001 JUP-SÄILIÖN VIEMÄRII 4RT58 PUT
KL-LINJA KL-LÄMMITTIMEN JÄLKEEN JUP-SÄILIÖÖN 4RT59 PUT
KL-PALUUSTA KL-LÄMMITTIMELLE 4UN01 PUT
KL-PALUUSTA KL-PUMPULLE 4UN02 PUT
KL-PUMPULTA LAUHDEJÄÄHDYTTIMELLE 4UN03 PUT
LAUHDEJÄÄHDYTTIMELTÄ 4RQ15B001 KL- LÄMMITTIMELLE 4RQ14B001 4UN04 PUT
KL-LÄMMITTIMELTÄ 4RQ14B001 KL MENOLINJAAN 4UN05 PUT
KL-PALUUSTA KL-PUMPULLE 4UN06 PUT
KL-PUMPULTA LAUHDEJÄÄHDYTTIMILLE 4RQ13B001, 4RQ11B002 4UN07 PUT
KL-VESI LAUHDEJÄÄHDYTTIMELLE 4RQ13B001 4UN08 PUT
LAUHDEJÄÄHDYTTIMELTÄ 4RQ13B001 KL-MENOLINJAAN 4UN12 4UN09 PUT
KL-VESI LAUHDEJÄÄHDYTTIMELLE 4RQ11B002 4UN10 PUT
LAUHDEJÄÄHDYTTIMELYÄ 4RQ11B002 KL-MENOLINJAAN 4UN12 4UN11 PUT
LAUHDEJÄÄHDYTTIMILTÄ KL-MENOLINJAAN 4UN12 PUT
KL-VESI RUNKOLINJAAN 4UN13 PUT
KL-PUMPULTA 4UN06D001 LAUHDEJÄÄHDYTTIMELLE 4RQ15B001 4UN14 PUT
KL-MENOLINJASTA RAKENNUSLÄMMÖNVAIHTIMELLE 4UN15 PUT
KL-MENOLINJASTA RAKENNUSLÄMMÖNVAIHTIMELLE 4UN16 PUT
 LIITE 2 
LUETTELO LAITTEIDEN KONEKORTEISTA 
 
Tunnus Tyyppi Tunnus Tyyppi Tunnus Tyyppi
4RG19S001 VEN 4VF01S203 VEN 4UN15S201 VEN
4RG19S101 VEN 4VF02S201 VEN 4UN16S201 VEN
4RG19S201 VEN 4VF02S202 VEN 4RG21S001 VEN
4RG19S202 VEN 4VF02S301 VEN 4RG21S101 VEN
4RG19S203 VEN 4UN01S201 VEN 4RG19F001 MIT
4RG19S204 VEN 4UN01S202 VEN 4RG19P001 MIT
4RG19S205 VEN 4UN01S203 VEN 4RG19T001 MIT
4RG19S601 VEN 4UN01S204 VEN 4RG21F001 MIT
4RG19S401 VEN 4UN01S205 VEN 4RG21P001 MIT
4RG20S201 VEN 4UN01S601 VEN 4RG21T001 MIT
4RG21S201 VEN 4UN01S602 VEN 4RL07F001 MIT
4RG21S202 VEN 4UN01S603 VEN 4RL09F001 MIT
4RG21S301 VEN 4UN01N501 VEN 4RM07F001 MIT
4RG21S601 VEN 4UN02S201 VEN 4RM11P001 MIT
4RL07S001 VEN 4UN02S202 VEN 4RM11T001 MIT
4RL07S202 VEN 4UN02S203 VEN 4RM13F001 MIT
4RL07S601 VEN 4UN02S204 VEN 4RM13P001 MIT
4RM07S001 VEN 4UN03S201 VEN 4RM14A001 MIT
4RM07S002 VEN 4UN03S202 VEN 4RM14T001 MIT
4RM07S201 VEN 4UN03S301 VEN 4RQ14L001 MIT
4RM10S401 VEN 4UN03S601 VEN 4RQ20A001 MIT
4RM11S201 VEN 4UN04S201 VEN 4RQ20L001 MIT
4RM11S202 VEN 4UN05S201 VEN 4RR10T001 MIT
4RM11S203 VEN 4UN05S202 VEN 4RT11A001 MIT
4RM11S301 VEN 4UN05S203 VEN 4RT23F001 MIT
4RM12S201 VEN 4UN05S401 VEN 4UA01T001 MIT
4RM12S601 VEN 4UN06S201 VEN 4UA01T002 MIT
4RM13S001 VEN 4UN06S201 VEN 4UA02F001 MIT
4RM13S201 VEN 4UN06S203 VEN 4UG01T001 MIT
4RM13S202 VEN 4UN06S204 VEN 4UG02T001 MIT
4RM13S203 VEN 4UN07S301 VEN 4UN01F001 MIT
4RM13S204 VEN 4UN07S201 VEN 4UN01P001 MIT
4RM13S205 VEN 4UN07S601 VEN 4UN01T001 MIT
4RM13S206 VEN 4UN07S602 VEN 4UN05T001 MIT
4RM13S207 VEN 4UN08S201 VEN 4UN07F001 MIT
4RM13S301 VEN 4UN08S202 VEN 4UN07P001 MIT
4RM13S302 VEN 4UN08S401 VEN 4UN11T001 MIT
4RM13S303 VEN 4UN09S201 VEN 4UN12T001 MIT
4RM13S601 VEN 4UN09S202 VEN 4UN13P001 MIT
4RM13S602 VEN 4UN09S001 VEN 4UN13T001 MIT
4RM14S201 VEN 4UN10S202 VEN 4UP01A001 MIT
4RM14S202 VEN 4UN11S202 VEN 4UP01A002 MIT
4RM14S601 VEN 4UN11S001 VEN 4UP01F002 MIT
4RM15S301 VEN 4UN12S201 VEN 4RQ13B001 LÄM
4RT23S101 VEN 4UN13S201 VEN 4RQ14B001 LÄM
4RT61S201 VEN 4UN13S601 VEN 4RQ15B001 LÄM
4RT61S101 VEN 4UN13S602 VEN 4UN02D001 PUM
4RT62S101 VEN 4UN14S001 VEN 4UN06D001 PUM
4RT62S201 VEN 4UN14S201 VEN
4UA01S301 VEN 4UN15S201 VEN
